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2.2 Anschlussbilder 

Am Beispiel eines Hotelzimmers 

RM/S 1.1 mit elektromotorischen Stellantrieben 

 
  1 Schilderträger          2 Programmier-Taste 

  3 Programmier-LED          4 Busanschlussklemme  

  5    Schaltstellungsanzeige und Handbedienung, Ausgang (A) 20 A (16 AX)   6 Schaltstellungsanzeige und Handbedienung, Ausgang (B, C) 16 A (10 AX) 

  7   Laststromkreise, je 2 Anschlussklemmen      8 Lüfter (D, E, F) 

  9    Ventil HEIZEN (G, H)      10 Ventil KÜHLEN (I, J)  

11   Binäreingänge (a, b, c, d, e, f, g, h) 
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